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Svenska

Viktig information

SAKERHETSINFORMATION

Denna handbok beskriver installations- och servicemo-
ment avsedda att utforas av fackman.

Handboken ska lamnas kvar hos kunden.

Apparaten far anvandas av barn over 8 ar
och av personer med fysisk, sensorisk eller
mental funktionsnedsattning samt av per-
soner som saknar erfarenhet eller kunskap
under forutsattning att de far handledning
eller instruktioner om hur man anvander
apparaten pa ett sakert satt och informeras
sa att de forstar eventuella risker. Barn far
inte leka med apparaten. Lat inte barn
rengora eller underhélla apparaten utan
handledning.

Med forbehall for konstruktionsandringar.
©NIBE 2020.

SYMBOLER

A

OBS!

Denna symbol betyder fara for manniska eller
maskin.

TANK PA!

Vid denna symbol finns viktig information om
vad du ska tanka pa nar du installerar eller ser-
var anlaggningen.

L /
0 TIPS

= Vid denna symbol finns tips om hur du kan
underlatta handhavandet av produkten.

NIBE ELK 26 | SE

MARKNING

CE CE-market ar obligatoriskt for de flesta produkter
som saljs inom EU, oavsett var de ar tillverkade.

IP44

A\

&y Las installatorshandboken.

Klassificering av inkapsling av elektroteknisk ut-
rustning.

Fara for manniska eller maskin.

SERIENUMMER

Serienumret finns pa dataskylten pa sidan av ELK 26.

TANK PA!

Produktens serienummer (14 siffror) behover
du vid service- och supportarenden.

ATERVINNING
Lamna avfallshanteringen av emballaget till den

Ef sarskilda avfallsstationer.

installator som installerade produkten eller till

e INET produkten ar uttjant far den inte slangas

bland vanligt hushéllsavfall. Den ska lamnas in
till sarskilda avfallsstationer eller till dterforsaljare som
tillhandahaller denna typ av service.

Felaktig avfallshantering av produkten fran anvandarens
sida gor att administrativa pafoljder tillampas i enlighet
med gallande lagstiftning.



Allmant

ELK 26 ar en elkassett som kan anvandas for att kom-
plettera uppvarmningskapaciteten i din NIBE klimatan-
laggning. Nar varmebehovet ar storre an klimatanlagg- m
ningens kapacitet kopplas elkassetten automatiskt in. h
Elutrustningen ar anpassad till klimatanlaggningens
funktion.

De rostfria elslingorna och elpannetuben ar gjorda av
syrafast stal (SIS 2333) vilket ger en mycket bra livs-

langd.
ELK 26 innehéller temperaturbegransare samt kontakto-
rer for att externt kunna reglera effekten.
KOMPATIBLA PRODUKTER # %
Beroende pa vilken produkt ELK 26 ska anvandas mot kf&
ser inkopplingen ut pa olika sétt. =
Dessa produkter kan kopplas in direkt till ELK 26:
e 1345 e SMO 20 i
e 1355 e SMO 40
4
Dessa produkter kraver tillbehoret AXC 40: i
S-serien
e S1155 * VWM S320
e 51255
e SMO S40
F-serien
® 1145 e VWM 225
® 1155 e VWM 320
e 1245
e 1255

VVM 310 kraver tillbehoret DEH 310.
VVM 500 kraver tillbehoret DEH 500.

INNEHALL

1 st Elkassett

UPPSTALLNING

Elkassetten ska monteras stdende (se bild nedan).

For service behovs ett fritt utrymme pa 800 mm framfor
kassetten. Om detta inte ar mojligt ska demonterbara
kopplingar anvandas.

NIBE ELK 26 | SE



KOMPONENTPLACERING
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UB2

Komponentista
EB1

FC1

FQ10

X1

X2

QA1

QA2

QA3
QA41
BT30

XL1

XL2

UB1, UB2
QMeo
PZ1

Beteckningar enligt standard EN 81346-2.

Elpatron

Automatsakring
Temperaturbegransare
Anslutningsplint, inkommande
Kopplingsplint

Kontaktor 4,0 kW (-K1)
Kontaktor 7,0 kW (-K2)
Kontaktor 15,0 kW (-K3)
Kontaktor, dverhettningsskydd (-K4)
Reservlagestermostat
Anslutning framledning, G 32
Anslutning returledning, G 32
Kabelgenomforing

Avluftning

Dataskylt/ Serienummerskylt



Roranslutning

ALLMANT

Rorinstallationen ska utféras enligt gallande normer.
Cirkulationspump ska anvandas for att sakerstalla flodet
over elpatronen. Om varmesystemets ventiler kan
stanga cirkulationen helt ska bypassventil installeras for
att flodet genom elkassetten inte ska upphora. Vid sluten
anlaggning ska godkand sakerhetsventil installeras samt
tryckexpansionskarl.

&

TANK PA!

Se aven installatorshandboken for din varme-
pump/inomhusmodul.

OBS!

Rorsystemet ska vara urspolat innan elkasset-
ten ansluts sa att fororeningar inte skadar inga-
ende komponenter.

A

AVTAPPNING

Systemet toms lattast genom att montera en avtapp-
ningsventil pa rorinstallationens lagsta punkt. Kvarvaran-
de vatten i ELK 26 toms genom returledningsanslutning
(XL2), se "Komponentplacering" pad sida 5. Anvands
returledningsanslutningen pd ELK 26 normalt for avtapp-
ning av anlaggningen monteras har lampligen en avtapp-
ningsventil.

OBS!

Rorsystemet ska vara urspolat innan elkasset-
ten ansluts sa att fororeningar inte skadar inga-
ende komponenter.

TRYCKFALLSDIAGRAM ELK 26
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SYSTEMPRINCIP
OBS!

Detta ar principscheman. Verklig anlaggning
ska projekteras enligt gallande normer.

SYMBOLNYCKEL

Symbol | Betydelse

Avstangningsventil

Backventil

Cirkulationspump

Expansionskarl

Manometer

Temperaturgivare

Trimventil

o Varmepump

Radiatorsystem

Beteckningar enligt standard EN 81346-2.

PRINCIPSCHEMA

NIBE ELK 26 | SE



UTAN TERMOSTAT, TVA AKTIVA ELSTEG
26 kW elpatronsteg aktivt.

Elinkoppling

/

A\ 95
All elektrisk inkoppling ska ske av behorig ]
elektriker. ToTaTsTs 12 T
Elektrisk installation och ledningsdragning ska I i mimirin

utforas enligt gallande bestammelser.

Klimatanlaggningen ska vara spanningslos vid Varmepump
installation av ELK 26. ELK 26

ELK 26 ska installeras pa plint X1 via allpolig arbetsbry- ooog .0 ) ]

tare med minst 3 mm brytaravstand. U |12|13|pe LInpe[1]2[3]a

ELK 26 innehéller temperaturbegransare samt kontakto- ] o o o

rer for att externt kunna styra de tre effektstegen 4, 7

och 10 kW. MED TERMOSTAT, TVA AKTIVA ELSTEG
Elschema finns i slutet av denna installatorshandbok. 26 kW elpatronsteg aktivt.
ELKOPPLINGSVERSIONER F1345 15 kW elpatronsteg aktivt i reservlage.

F1345 har olika elinkopplingar beroende péa nar varme-

pumpen tillverkades. Fér att se vilken elinkoppling som
galler for din F1345, kontrollera om beteckningen "2.0" 1/

syns ovanfor plintarnas hogra sida enligt bild. NaT5Tals s T e

K[| | G

ELK 26

\ J Varmepump

[ {LH o) (|

L1L2L3PELNPE1234

| o

F1345 2.0/ F1355

Plint X1 i ELK 26 ansluts till plintarna X5, X7 och X8 pa
ingadngskortet AA101 i varmepumpen enligt bild.

|1234567809[]1234567809 1234123

== = Ll
00000000 000000009 (3 ‘QQQQ ©0e

y
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F1345 SMO 5S40
Plint X1 i ELK 26 ansluts till plintarna X2-X4 i varmepum-

pen enligt bild.

,_
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Styrmodul
ELK 26

0 (LML)

L1L2L3PELNPE1 2(3|4

o L

SMO 20 OCH SMO 40

Plint X1 i ELK 26 ansluts till plintarna X1 och AA7-X2 |
styrmodulen enligt bild.

UTAN TERMOSTAT, TVA AKTIVA ELSTEG
26 kW elpatronsteg aktivt.

F1345

ELK 26

I | [
I |

MED TERMOSTAT, TVA AKTIVA ELSTEG
26 kW elpatronsteg aktivt.

15 kW elpatronsteg aktivt i reserviage.
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UTAN TERMOSTAT, TVA AKTIVA ELSTEG
26 kW elpatronsteg aktivt.

Styrmodul

ELK 26

F1345

ELK 26 ] o
E
]| j{]

I | [
I |
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MED TERMOSTAT, TVA AKTIVA ELSTEG
26 kW elpatronsteg aktivt.

15 kW elpatronsteg aktivt i reserviage.

Styrmodul

ELK 26

I |
E
I |

S11565, S1255, VVM S320, VVM S325
For inkoppling av ELK 26 till ovanstdende produkter kravs
ett tillbehor.

Se avsnittet "Allmant" pa sida 4 for att se vilket tillbehor
som behovs for din klimatanlaggning.

Plint X1 i ELK 26 ansluts till plint X9 pa tillbehorskortet
enligt bild.

O
(AA5-x1o) | (AA5-Xx9 )

Ol

Tillbehorskort

ELK 26

[ ]
L1 1213
| ||
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F1145, F1155, F1245, F1255, VVM 225,

VVM 310, VVM 320, VVM 325 OCH VVM 500
Forinkoppling av ELK 26 till ovanstdende produkter kravs
ett tillbehor.

Se avsnittet "Allmant" pa sida 4 for att se vilket tilloehor
som behovs for din klimatanlaggning.

Plint X1 i ELK 26 ansluts till plint X9 pa tillbehdrskortet

enligt bild.
O ) o) ) ) o
(Aa5-x10)|n || (AA5-X9 ) 2|3 4|5 6|78
n{ni 1w o ] o
Tillbehorskort
ELK 26
I ) o
I o



Programinstallningar

Programinstallningen av ELK 26 kan goras via startguiden
eller direkt i menysystemet i din kompatibla varme-
pump/inomhusmodul.

TANK PA!

Se aven installatorshandboken for produkten
som ELK 26 ska anslutas till.

Startguiden visas vid forsta uppstart efter installationen,
men finns aven i meny 7.7 i S-serien och 5.7 i F-serien.

MENYSYSTEMET
S-SERIEN
SMO §40, S1155, S1255, VVM 5320

Information om menyinstallningar for ovanstaende pro-
dukter finns i manualen for AXC 40 eller i huvudproduk-
tens manual.

Meny 7.2.1 - Lagag till/ta bort tillbehor
Har lagger du till eller tar bort tilloehor.
Valj "Stegstyrd tillsats".

Meny 7.2.6 - Stegstyrd tillsats (AXC)
Har kan du exempelvis gora foljande installningar:
e Valja nar tillsatsen ska starta.

e Stalla in max antal tilldtna tillsatssteg.

e Om binar stegning ska anvandas.

TANK PA!

"Start tillsats" i menyerna 7.2.6 (extern stegs-
tyrd tillsats) och 7.1.10.3 (gradminutinstallningar
intern tillsats) ar fabriksstallda pd 400GM. Om
bada tillsatsmojligheterna anvands och man
onskar fler steg behover startdifferensen and-
ras i en av menyerna.

Meny 7.5.3 - Tvangsstyrning

Tvangsstyrning av de olika komponeneterna i huvudpro-
dukten samt av eventuella anslutna tilloehor.

e EB1-AAB-K4: Aktivering av cirkulationspump (GP10).
e EB1-AAB-K1: Aktivering av tillsatssteg 1.

e EB1-AAbB-K2: Aktivering av tillsatssteg 2.

e EB1-AAB-K3: Aktivering av tillsatssteg 3.

e |nstallning av 0-10 V steglos tvangsstyrning.

Se avsnittet "Allmant" pa sida 4 for att se vilket tillbehor
som behovs for din produkt.

F-SERIEN
F1345, F1355, SMO 20 och SMO 40

Meny 4.9.3 - gradminutinstéllning
Har valjer du nar tillsatsen ska starta och gradminuter
mellan stegen.

Meny 5.1.12 - tillsats

tillsats i tank
Installningsomréde: on/off
Fabriksinstallning sakring: off
max steg

Instaliningsomrade (binar stegning avaktiverad): 0 —
3

Instaliningsomrade (binar stegning aktiverad): 0 — 7
Fabriksinstallning: 3

sakringsstorlek

Installningsomréde: 1 - 400 A

Fabriksinstallning: 16 A

omsattningstal

Installningsomrade: 300 - 2500

Fabriksinstallning: 300

Har valjer du om stegstyrd tillsats ar placerad fore eller
efter vaxelventilen for varmvattenladdning (QN10).
Stegstyrd tillsats ar t.ex. extern elpanna.

Du kan stalla in max antal tillatna tillsatssteg och linjar
eller binar stegning. Da binar stegning ar avaktiverad
(off) avser instéllningarna linjar stegning.

Om tillbehor varmvatten finns och placering tillsats ar
valt till "efter QN10" samt att tillsats i tank ar vald, begran-
sas antal steg till 2 steg linjar eller 3 steg binar. Utgang
AA7-X2:6 reserveras i detta lage for tillsats i varmvatten-
tank.

Du kan aven stalla in sakringsstorlek.

2L |
0)- TIPS!

= Se tillbehorets installationsanvisning for funk-
tionsbeskrivning.

Meny 5.2 - systeminstéllningar
Aktivering/avaktivering av tilloehor.

Valj: "stegstyrd tillsats".

Meny 5.3.6 - stegstyrd tillsats
Har kan du exempelvis gora foljande installningar:

e Valja nar tillsatsen ska starta.
e Stalla in max antal tillatna tillsatssteg.

e Om binar stegning ska anvandas.

NIBE ELK 26 | SE



TANK PA!

"start tillsats" i menyerna 5.3.6 (extern stegstyrd
tillsats) och 4.9.3 (gradminutinstallningar intern
tillsats) ar fabriksstallda pa 400GM. Om bada

tillsatsmojligheterna anvands och man onskar
fler steg behover startdifferensen andras i en
av menyerna.

Meny 5.6 - tvdngsstyrning

Tvangsstyrning av de olika komponenterna i varmepum-
pen samt i de olika tillbehoren som eventuellt ar anslut-
na.

e EB1-AAB-K1: Aktivering av tillsatssteg 1.
e EB1-AAB-K2: Aktivering av tillsatssteg 2.
e EB1-AAB-K3: Aktivering av tillsatssteg 3.
e EB1-AAB-K4: Aktivering av cirkulationspump (GP10).

TANK PA!

Linjar stegning av ELK 26 rekommenderas.

F1145, F11565, F1245, F1255, VWM 225, VWM 310,
VWM 320, VVM 325 och VVM 500

Information om menyinstallningar for ovanstaende pro-
dukter finns i manualerna for AXC 40, DEH 310 och
DEH 500.

Meny 5.2 - systeminstallningar

Aktivering/avaktivering av tilloehor.

NIBE ELK 26 | SE

Valj: "stegstyrd tillsats".

Meny 5.3.6 - stegstyrd tillsats
Har kan du exempelvis gora foljande installningar:

¢ Valja nar tillsatsen ska starta.
e Stalla in max antal tillatna tillsatssteg.

e Om binar stegning ska anvandas.

TANK PA!

"start tillsats" i menyerna 5.3.6 (extern stegstyrd
tillsats) och 4.9.3 (gradminutinstallningar intern
tillsats) ar fabriksstallda pa 400GM. Om bada

tillsatsmojligheterna anvands och man onskar
fler steg behover startdifferensen andras i en
av menyerna.

Meny 5.6 - tvdngsstyrning

Tvangsstyrning av de olika komponenterna i varmepum-
pen samt i de olika tillbehoren som eventuellt ar anslut-
na.

e EB1-AAL-K1: Aktivering av tillsatssteg 1.
e EB1-AAB-K2: Aktivering av tillsatssteg 2.
e EB1-AAB-K3: Aktivering av tillsatssteg 3.
e EB1-AAB-K4: Aktivering av cirkulationspump (GP10).

Se avsnittet "Allmant" pa sida 4 for att se vilket tillbehor
som behovs for din produkt.



Tekniska uppgifter

MATT

Alla matt ar i millimeter.
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TEKNISKA DATA

ELK 26

Elektriska data

Markspanning V 400V 3N ~ 50 Hz
Effekt elpatron kW 26
Avsakring elpatron A 40
Kapslingsklass IP 44
Varmebararkrets

Max tillatet tryck i pannan MPa/bar 0,717

Min flode I/h 1200

Max flode I/h 3500

Max framledningstemperatur °C 85

Max returtemperatur °C 68

Matt och vikt

Bredd mm 245

Djup mm 140

Hojd mm 565

Vikt kg 15

Volym liter 45

Ovrigt

Material elpatron SIS 2348 EN 1.4404
Material tub SIS 2348 EN 1.4404
Amnen enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, artikel 33 (Reach) Bly i massingsdetaljer
RSK nr 624 07 88

Art nr 067 074

ENERGIMARKNING

NIBE ELK 26 | SE

Tillverkare NIBE
Modell ELK 26
Effektivitetsklass rumsuppvarmning D
Nominell varmeeffekt (Pdesignh) kW 26
Arlig energiférbrukning rumsuppvarmning kWh 58 674
Sasongsmedelverkningsgrad rumsuppvarmning % 36,9
Ljudeffektniva Ly inomhus dB 35
Modell ELK 26
Kondenserande panna |:| Ja Nej
Lagtemperatur-panna D Ja g Nej
Panna av typ B11 |:| Ja Nej
Kraftvarmepanna D Ja x Nej
Panna med inbyggd tappvarmvattenberedning |:| Ja Nej
Nominell avgiven varmeeffekt Prated 26 kW Sdsongsmedelverkningsgrad for rumsuppvarm- Ns 36,9 %
ning
For pannor for central rumsuppvarmning och pannor med inbyggd tappvarmvat- | | For pannor fér central rumsuppvarmning och pannor med inbyggd tappvarmvat-
tenberedning: Nyttiggjord avgiven varme tenberedning: Nyttoverkningsgrad
id nominell avgiven varmeeffekt och hogtempe- Py 26 kW Vid nominell avgiven varmeeffekt och hégtempe- N4 40 %
raturdrift raturdrift
id 30 % av nominell avgiven varmeeffekt och Py kW Vid 30 % av nominell avgiven varmeeffekt och ny %
lagtemperaturdrift lagtemperaturdrift
Tillsatselforbrukning Ovriga poster
id full belastning elmax kW Varmhallningsforlust Pstoy 0,2 kW
id delbelastning elmin kW Tandbrannarens energiforbrukning Pign kW
Standbylage Psg 0,01 kW Arlig energiforbrukning Que 58 674 kWh
Ljudeffektniva, inomhus Lwa 35 dB
For pannor med inbyggd tappvarmvattenberednin,
Deklarerad tapprofil varmvattenberedning Energieffektivitet varmvattenberedning Nwh %
Daglig energiférbrukning Qglec kWh Daglig bransleforbrukning Qfgel kWh
IArlig energiforbrukning AEC kWh Arlig bransleforbrukning AFC GJ
13



ELSCHEMA
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English

Important information
SAFETY INFORMATION

This manual describes installation and service proced-
ures for implementation by specialists.

The manual must be left with the customer.

This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given super-
vision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.

Rights to make any design or technical
modifications are reserved.

ONIBE 2020.

SYMBOLS
NOTE

This symbol indicates danger to person or ma-
chine .

Caution

This symbol indicates important information
about what you should consider when installing
or servicing the installation.

:O: TIP

= This symbol indicates tips on how to facilitate
using the product.

NIBE ELK 26 | GB

MARKING

CE The CE markis obligatory for most products sold
in the EU, regardless of where they are made.

IP44

A\

&7

Classification of enclosure of electro-technical
equipment.

Danger to person or machine.

Read the Installer Manual.

SERIAL NUMBER

The serial number can be found on the type plate on the
side of ELK 26.

Caution

You need the product's (14 digit) serial number
for servicing and support.

RECOVERY

Leave the disposal of the packaging to the in-
staller who installed the product or to special
waste stations.

D)ot dispose of used products with normal

household waste. It must be disposed of at a
special waste station or dealer who provides this type
of service.

Improper disposal of the product by the user results in
administrative penalties in accordance with current le-
gislation.



General

ELK 26 is an electric heater that can be used to supple-
ment the heating capacity of your NIBE climate unit.
When the heating demand is greater than the climate m
unit's capacity, the electric heater connects automatic- h

ally. The electrical equipment is adapted to the climate
unit's function.

The stainless steel electric coils and electric boiler tube
are made of acid-resistant steel (SIS 2333), which gives
a very good service life.

ELK 26 contains temperature limiter and contactors to

enable external control of the power. %

COMPATIBLE PRODUCTS '

Connection is different depending on which product kf&
ELK 26 is to be used with. =
These products can be connected directly to ELK 26:

e 1345 e SMO 20 i

These products require the accessory AXC 40: i

S-series

e S1155 * VWM S320

e S1255

e SMO S40

F-series

e F1145 ° VWM 225

e F1155 * VWM 320

e 1245

e 1255

VVM 310 requires the accessory DEH 310 .
VVM 500 requires the accessory DEH 500.

CONTENTS

1x Immersion heater

ASSEMBLY

The electric heater must be installed upright (see image
below).

A free space of 800 mm in front of the water heater is
required to carry out servicing. If this is not possible,
detachable connections must be used.

NIBE ELK 26 | GB



COMPONENT POSITIONS

ooel

@@@l

UB2

Component list
EB1

FC1

FQ10

X1

X2

QA1

QA2

QA3
QA41
BT30

XL1

XL2

UB1, UB2
QMeo
PZ1

Designations according to standard EN 81346-2.

Immersion heater

Miniature circuit-breaker
Temperature limiter

Terminal block, incoming
Terminal block

Contactor 4,0 kW (-K1)
Contactor 7,0 kW (-K2)
Contactor 15,0 kW (-K3)
Contactor, overheat protection (-K4)
Emergency mode thermostat
Connection supply line, G 32
Connection return line, G 32
Cable gland

Venting

Type plate/Serial number plate



SYSTEM DIAGRAM

Pipe connections

GENERAL NoTE

This is the outline diagram. Actual installations
The pipe installation must be carried out in accordance must be planned according to applicable
with applicable standards. standards.

A circulation pump must be used to ensure the flow
over the immersion heater. If the heating system valves SYMBOL KEY
can close the circulation completely, the bypass valve
must be installed so that the flow through the electric
heater does not stop. In closed installations an approved
safety valve and pressure expansion vessel must be
used.

Symbol | Meaning

Shut-off valve

Non-return valve

Circulation pump

X
X
' ®
? Caution % Expansion vessel
®
%
X

Also see the installer manual for your heat

pump/indoor module. Pressure gauge

Temperature sensor

Trim valve

A NOTE

The pipe work must be flushed before the B Heat pump

electric heater is connected, so that any con-

taminants do not damage the component parts. Radiator system
DRAINING Designations according to standard EN 81346-2.
The system is most easily drained by installing a drain-  OUTLINE DIAGRAM
age valve at the lowest point on the pipe installation. | s
The remaining water in ELK 26 is drained through the ! X"

return line connection (XL2), see "Component location”
on page 17. If the return line connection on ELK 26 is
normally used for draining the unit, a drain valve can be

installed here. >
—><

NOTE

The pipe work must be flushed before the
electric heater is connected, so that any con-
taminants do not damage the component parts.

PRESSURE DROP DIAGRAM ELK 26

Pressure drop

(kPa)
6
5 /1
4 //
3 /
/ d

2 g

/
1 //
0 - —
0 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 1,1

Flow (I/s)
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Electrical connection
A NOTE

All electrical connections must be carried out
by an authorised electrician.

Electrical installation and wiring must be carried
out in accordance with the stipulations in force.

The climate unit must not be powered when
installing ELK 26.

ELK 26 must be installed on terminal block X1 via a cir-
cuit breaker with a minimum breaking gap of 3 mm.

ELK 26 contains temperature limiter and contactors for
external control of the three power stages 4, 7 and
10 kW.

The electrical circuit diagram is at the end of this Installer
handbook.

ELECTRICAL CONNECTION VERSIONS F1345

F1345 has different electrical connection versions de-
pending on when the heat pump was manufactured. To
check which electrical connection applies to your F1345,
check the designation "2.0" visible above the right hand
side of the terminal block as illustrated.

F1345 2.0 /F1355

Terminal block X1 on ELK 26 is connected to terminal
blocks X5, X7 and X8 on the input board AA101 in the
heat pump as illustrated.

D)

|l1234567809

COIED)

|l1234567809 1234123

0000000 (%) 000 00

NIBE ELK 26 | GB

WITHOUT THERMOSTAT, TWO ACTIVE
POWER STEPS

26 kW electric heater step active.

~
=
=
=
>
= |
=
=
5

Heat pump
ELK 26

I o | JLH o |

I | 0 o

w
IS

WITH THERMOSTAT, TWO ACTIVE POWER
STEPS

26 kW electric heater step active.
15 kW electric heater step active in emergency mode.

K[ | (Al

Heat pump
ELK 26

[ JLH o) (|

L1L2L3PELNPE1234

| 0 o
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F1345 SMO S40

Terminal block X1 in ELK 26 connects to the terminal
blocks X2-X4 in the heat pump as illustrated.

,_
-
=
-

LICGIG]

NNNNNNN

L ”il

Control module
ELK 26

0 (LML)

L1L2L3PELNPE1 2(3|4

o L

SMO 20 AND SMO 40

Terminal block X1 in ELK 26 connects to the terminal
WITHOUT THERMOSTAT, TWO ACTIVE blocks X1 and AA7-X2 in the control module as illus-

POWER STEPS ated

26 kW electric heater step active.

F1345

ELK 26

oo-o
Ooz|00
®
oo~ o0
0o« |00
Oa=100d

[ ] ) U
E E
[
WITHOUT THERMOSTAT, TWO ACTIVE
WITH THERMOSTAT, TWO ACTIVE POWER POWER STEPS

STEPS 26 kW electric heater step active.
26 kW electric heater step active.
15 kW electric heater step active in emergency mode.

Styrmodul

ELK 26

F1345

ELK 26

[ ] [
I |

I o
L1 2|13
)
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WITH THERMOSTAT, TWO ACTIVE POWER
STEPS

26 kW electric heater step active.

15 kW electric heater step active in emergency mode.

Styrmodul

) L) o ] |
] )

S11565, S1255, VVM S320, VVM S325

For connection of ELK 26 to the above products an ac-

cessory is required.

See the "General” section on page 16 to see which
accessory is required for your climate unit.

Terminal block X1 in ELK 26 connects to terminal block
X9 on the accessory board as illustrated.

ELK 26

O
(AA5-x1o) t|(AA5-X9 )

0

Tillbehorskort

ELK 26

[ | ]

O0an
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F1145, F1155, F1245, F1255, VVM 225,

VVM 310, VVM 320, VVM 325 AND VVM 500
For connection of ELK 26 to the above products an ac-
cessory is required.

See the "General” section on page 16 to see which
accessory is required for your climate unit.

Terminal block X1 in ELK 26 connects to terminal block
X9 on the accessory board as illustrated.

O o) ) o) )
(Aa5-x10)|n || (AA5-X9 ) 2|3 4|5 6|78
nn 1w o ] o

Tillbehorskort

ELK 26

I | o ]

O0ao

21



Program settings

Program setting the ELK 26 can be performed via the
start guide or directly in the menu system in your com-
patible heat pump/indoor module.

Caution

Also see the Installer manual for the product
that ELK 26 will be connected to.

The start guide appears at the first start-up after install-
ation, but can also be found in menu 7.7 in the S-series
and 5.7 in the F-Series.

MENU SYSTEM
S-SERIES

SMO §40, S1155, S1255, VVM S320

Information about menu settings for the above products
can be found in the manual for AXC 40 or in the main
product’s manual.

Menu 7.2.1 - Add/remove accessories

Add or remove accessories here.

Select "Step-controlled additional heat".

Menu 7.2.6 - Step-controlled additional heat (AXC)
Here you can perform the following settings:

e Select when the addition is to start.

e Set max permitted number of additional steps.

e |f binary stepping is to be used.

Caution

"Start additional heat" in the menus 7.2.6 (ex-
ternal step-controlled additional heat) and
7.1.10.3 (degree minute settings internal addi-
tional heat) are factory set at 400DM. If both
of the additional heat options are used and you
want to have more steps, the start difference
needs to be changed in one of the menus.

Menu 7.5.3 - Forced control

Forced control of the various components in the main
product and of any connected accessories.

e EB1-AAB-K4: Activating the circulation pump (GP10).
e EB1-AAL-K1: Activating additional step 1.
e EB1-AAB-K2: Activating additional step 2.
e EB1-AAB-K3: Activating additional step 3.
e Setting of 0-10 V stepless forced control.

See the "General” section on page16 to see which ac-
cessory is required for your product.

22

F-SERIES
F1345, F1355, SMO 20 and SMO 40

Menu 4.9.3 - degree minute setting
Here you select when the additional heat is to start and
the degree minute intervals.

Menu 5.1.12 - addition

add. heat in tank

Setting range: on/off

Factory setting, fuse: off

max step

Setting range (binary stepping deactivated): 0 — 3
Setting range (binary stepping activated): 0 — 7
Default value: 3

fuse size

Setting range: 1 -400 A

Factory setting: 16 A

transformation ratio

Setting range: 300 - 2500

Factory setting: 300

Here you select whether the step controlled additional
heat is positioned before or after the reversing valve for
hot water charging (QN10). Step controlled additional
heat is for example an external electric boiler.

Here you can set the max permitted number of addition-
al heat steps and binary or linear stepping. VWhen binary
stepping is deactivated (off), the settings refer to linear
stepping.

If the hot water accessory is available and additional
heat location is selected as "after QN10" and additional
heat in the tank is selected, the number of steps are
restricted to 2 steps linear or 3 steps binary. Output
AA7-X2:6 is reserved in this mode for additional heat in
the hot water tank.

You can also set the fuse size.

0)- TP

=  See the accessory installation instructions for
function description.

Menu 5.2 - system settings
Activating/deactivating of accessories.
Select: "step controlled add. heat".

Menu 5.3.6 - step controlled add. heat

Here you can perform the following settings:

e Select when the addition is to start.

e Set max permitted number of additional steps.

NIBE ELK 26 | GB



e |f binary stepping is to be used.

Caution

"start additional heat" in the menus 5.3.6 (ex-
ternal step-controlled additional heat) and 4.9.3
(degree minute settings internal additional heat)
are factory set at 400DM. If both of the addi-
tional heat options are used and you want to
have more steps, the start difference needs to
be changed in one of the menus.

Menu 5.6 - forced control

Forced control of the different components in the heat
pump as well as in the different accessories that may
be connected.

e EB1-AAB-K1: Activating additional step 1.
e £EB1-AAB-K2: Activating additional step 2.
e EB1-AAB-K3: Activating additional step 3.
e EB1-AAB-K4: Activating the circulation pump (GP10).

Caution

Linear stepping of ELK 26 is recommended.

F1145, F11565, F1245, F1255, VWM 225, VVM 310,
VWM 320, VVM 325 and VVM 500

Information about menu settings for the products above
is in the manuals for AXC 40, DEH 310 and DEH 500.

Menu 5.2 - system settings

Activating/deactivating of accessories.

NIBE ELK 26 | GB

Select: "step controlled add. heat".

Menu 5.3.6 - step controlled add. heat

Here you can perform the following settings:

e Select when the addition is to start.

e Set max permitted number of additional steps.

e |f binary stepping is to be used.

Caution

"start additional heat" in the menus 5.3.6 (ex-
ternal step-controlled additional heat) and 4.9.3
(degree minute settings internal additional heat)
are factory set at 400DM. If both of the addi-
tional heat options are used and you want to
have more steps, the start difference needs to
be changed in one of the menus.

Menu 5.6 - forced control

Forced control of the different components in the heat
pump as well as in the different accessories that may
be connected.

e EB1-AAL-K1: Activating additional step 1.
e EB1-AAL-K2: Activating additional step 2.
e EB1-AABL-K3: Activating additional step 3.
e EB1-AAL-K4: Activating the circulation pump (GP10).

See the "General” section on page16 to see which ac-
cessory is required for your product.
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Technical data

DIMENSIONS

All dimensions in mm.

- 245 - 140
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELK 26

Electrical data

Rated voltage V 400V 3N ~ 50 Hz
Output immersion heater kW 26
Immersion heater fuse A 40
Enclosure class P44
Heating medium circuit

Max permitted pressure in the boiler MPa/bar 0,717

Min flow I/h 1200

Max flow I/h 3500

Max supply temperature °C 85

Max return temperature °C 68
Dimensions and weight

Width mm 245

Depth mm 140

Height mm 565

Weight kg 15

Volume litre 4,5
Miscellaneous

Material immersion heater SIS 2348 EN 1.4404
Material tube SIS 2348 EN 1.4404
Substances according to Directive (EG) no. 1907/20086, article 33 (Reach) Lead in brass components
Part No. ] 067 074

ENERGY LABELLING

Supplier NIBE

Model ELK 26

Energy efficiency class for space heating D

Rated heat output (Pdesignh) kW 26

Annual energy consumption space heating kWh 58 674

Seasonal space heating energy efficiency % 36,9

Sound power level Ly, indoors dB 35
Model ELK 26
ICondensing boiler D Yes E No
Low-temperature boiler D Yes E No
B11 boiler |:| Yes E No
Cogeneration space heater D Yes m No
ICombination heater |:| Yes g No

Rated heat output ‘ Prated 26 ‘ kW Seasonal space heating energy efficiency ‘ Ns | 36,9 %
For boiler space heaters and boiler combination heaters: Useful heat output For boiler space heaters and boiler combination heaters: Useful efficiency
|At rated heat output and high-temperature regime Py 26 kW At rated heat output and high-temperature regime N4 40 %
IAt 30 % of rated heat output and low-temperature Py kW At 30 % of rated heat output and low-temperat- N %
regime ure regime
\Auxiliary electricity consumption Other items
At full load elmax kW Standby heat loss Pstby 0,2 kW
IAt part load elmin kW Ignition burner power consumption Pign kW
Standby mode Psg 0,01 kW Annual energy consumption Qne 58 674 kWh
Sound power level, indoors Lwa 35 dB

For combination heaters

Declared load profile for water heating Water heating energy efficiency Nwh %
Daily energy consumption Qglec kWh Daily fuel consumption Qfgel kWh
Annual energy consumption AEC kWh Annual fuel consumption AFC GJ
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Deutsch

Wichtige
Informationen
SICHERHEITSINFORMATIONEN

In diesem Handbuch werden Installations- und Service-
vorgange beschrieben, die von Fachpersonal auszufih-
ren sind.

Dieses Handbuch verbleibt beim Kunden.

Dieses Gerat darf von Kindern ab einem
Alter von 8 Jahren sowie von Personen
mit eingeschrankten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangelnden Erfahrungen und Wissen nur
dann verwendet werden, wenn diese unter
Aufsicht stehen oder eine Anleitung zur
sicheren Benutzung des Gerats erhalten
haben und sich der vorhandenen Risiken
bewusst sind. Kinder durfen nicht mit dem
Gerat spielen. Eine Reinigung und Wartung
durch den Benutzer darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht ausgefuhrt werden.

Technische Anderungen vorbehalten!
©NIBE 2020.

SYMBOLE

A

HINWEIS!

Dieses Symbol kennzeichnet eine Gefahr fur
Personen und Maschinen.

ACHTUNG!

Dieses Symbol verweist auf wichtige Angaben
dazu, was bei Installation oder \Wartung der
Anlage zu beachten ist.

&

NIBE ELK 26 | DE

L /
0 TIP!

= Dieses Symbol kennzeichnet Tipps, die den
Umgang mit dem Produkt erleichtern.

KENNZEICHNUNG

CE Die CE-Kennzeichnungist fur die meisten inner-
halb der EU verkauften Produkte vorgeschrieben
— unabhangig vom Herstellungsort.

IP44

A\

=

Klassifizierung des Gehauses als elektrotechni-
sche Ausrustung.

Gefahr fur Personen und Maschinen.
Lesen Sie das Installateurhandbuch.

SERIENNUMMER

Die Seriennummer befindet sich an der Seite von ELK 26
auf dem Typenschild.

ACHTUNG!

Die Seriennummer des Produkts (14-stellig)
benodtigen Sie im Service- und Supportfall.

RECYCLING
Ubergeben Sie den Verpackungsabfall dem In-
stallateur, der das Produkt installiert hat, oder

E bringen Sie ihn zu den entsprechenden Abfall-

EEEE stationen.

Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdau-
er erreicht hat, darf es nicht Uber den normalen Hausmdill
entsorgt werden. Stattdessen muss es bei speziellen
Entsorgungseinrichtungen oder Handlern abgegeben
werden, die diese Dienstleistung anbieten.

Eine unsachgemale Entsorgung des Produkts durch
den Benutzer zieht Verwaltungsstrafen gemaf3 gelten-
dem Recht nach sich.
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Allgemeines

ELK 26 ist eine Elektroheizpatrone, die einen Beitrag zur
Warmekapazitat lhrer NIBE-Klimaanlage leisten kann.
Wenn der Heizbedarf die Kapazitat der Klimaanlage m
Ubersteigt, wird die Elektroheizpatrone automatisch h
eingeschaltet. Die elektrische Ausrustung ist an die
Funktion der Klimaanlage angepasst.

Die elektrischen Edelstahl-Rohrwarmetauscher und das
Elektroheizkesselrohr sind aus saurebestandigem Stahl
(SIS 2333) gefertigt, wodurch eine sehr hohe Lebens-
dauer erreicht wird.

ELK 26 umfasst einen Sicherheitstemperaturbegrenzer
sowie Schiitze zur externen Leistungsregelung. # %

KOMPATIBLE PRODUKTE kfg
e

Je nach Produkt, mit dem ELK 26 verwendet werden
soll, erfolgt der Anschluss auf unterschiedliche Weise.

Diese Produkte konnen direkt mit ELK 26 verbunden

werden: i
. F1345 * SMO 20 >
. F1355 * SMO 40 h

Diese Produkte erfordern das Zubehor AXC 40:
S-Serie

e S1155 * VWM S320

e 51255

e SMO S40

F-Serie

e F1145 e VWM 225
e F11565 * VWM 320
® F1245

® 1255

VWM 310 erfordert das Zubehor DEH 310.
VVM 500 erfordert das Zubehor DEH 500.

INHALT
1 St. Elektroheizkassette

AUFSTELLUNG

Die Elektroheizpatrone ist stehend zu montieren (siehe
Abbildung unten).

Zu Servicezwecken wird vor der Elektroheizpatrone ein
Freiraum von 800 mm bendtigt. Ist dies nicht maglich,
sind demontierbare Kupplungen einzusetzen.

28
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POSITION DER KOMPONENTEN

ooel

@@@l

UB2

Komponentenverzeichnis
EB1

FC1

FQ10

X1

X2

QA1

QA2

QA3
QA41
BT30

XL1

XL2

UB1, UB2
QMeo
PZ1

Bezeichnungen gemal Standard EN 81346-2.

Heizpatrone

Sicherungsautomat
Temperaturbegrenzer
Anschlussklemme, Eingang
Anschlussklemme

Schitz 4,0 kW (-K1)

Schitz 7,0 kW (-K2)

Schitz 15,0 kW (-K3)

Schiitz, Uberhitzungsschutz (-K4)
Notbetriebsthermostat
Vorlaufanschluss, G 32
Rucklaufanschluss, G 32
Kabeldurchflhrung

EntlUftung

Typenschild / Seriennummernschild



Rohranschluss

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM ELK 26

Druckabfall
ALLGEMEINES (kPa)
Die Rohrinstallation muss gemalf$ den geltenden Stan-
dards vorgenommen werden. 5 /
Per Umwalzpumpe ist der Volumenstrom an der Elektro- 4 //
heizpatrone zu gewahrleisten. Wenn die Ventile des /
Heizsystems die Zirkulation komplett schlieRen konnen, //
muss ein Bypassventil installiert werden, damit ein 2 7
konstanter Volumenstrom an der Elektroheizpatrone si- L~
chergestellt werden kann. Bei einer geschlossenen An- //

lage muss ein zugelassenes Sicherheitsventil sowie ein 0
Druckausdehnungsgefald installiert werden.

ACHTUNG!

Siehe auch das Installateurhandbuch fir lhre
Warmepumpe bzw. Inneneinheit.

A HINWEIS!

Das Rohrsystem muss durchgespult worden
sein, bevor die Elektroheizpatrone angeschlos-
sen wird, damit die enthaltenen Komponenten
nicht durch Verunreinigungen beschadigt wer-
den.

ENTLEERUNG

Das System lasst sich am einfachsten leeren, indem
am tiefsten Punkt der Rohrinstallation ein Entleerungs-
ventil angebracht wird. Verbleibendes Wasser in ELK 26
wird Uber den Rucklaufanschluss (XL2) entleert, siehe
"Position der Komponenten" auf Seite 29. Wird der
Rdcklaufanschluss an ELK 26 normalerweise fur eine
Entleerung der Anlage genutzt, empfiehlt sich hier die
Montage eines Entleerungsventils.

A HINWEIS!

Das Rohrsystem muss durchgespult worden
sein, bevor die Elektroheizpatrone angeschlos-
sen wird, damit die enthaltenen Komponenten
nicht durch Verunreinigungen beschadigt wer-
den.
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SYSTEMPRINZIP Elektrischer Anschluss

HINWEIS!

Dies ist eine Prinzipskizze. Die tatsachliche A HINWEIS!

Anlage muss gemérs den geltenden Normen Alle elektrischen Anschliisse missen von ei-

geplant und montiert werden. nem befugten Elektriker ausgefiihrt werden.
SY/\//BOLSCHLUSSEL Bei der elektrischen Installation und beim Ver-

legen der Leitungen sind die geltenden Vor-
schriften zu bertcksichtigen.

Symbol | Bedeutung

Das Klimatisierungssystem darf bei der Instal-

Absperrventil lation von ELK 26 nicht mit Spannung versorgt

Ruckschlagventil werden.

Umwalzpumpe

X
X
® L
- ELK 26 muss an Anschlussklemme X1 Uber einen allpo-
% Ausdehnungsgefal ligen Betriebsschalter mit mindestens 3 mm Schaltkon-
®
%

Manometer taktabstand installiert werden.

ELK 26 umfasst einen Sicherheitstemperaturbegrenzer
sowie Schutze fur die externe Regelung der drei Leis-
Regulierventil tungsstufen 4, 7 und 10 kW.

Fahler

Der Schaltplan befindet sich am Ende dieses Installateur-

| Warmepumpe
- handbuchs.
Heizkorpersystem ELEKTROANSCHLUSSVERSIONEN F1345
Bezeichnungen gemaR Standard EN 81346-2. F1345 verflgt je nach Herstellungsort der Warmepumpe
Uber verschiedene elektrische Anschltsse. Um den je-
PRINZIPSKIZZE weiligen elektrischen Anschluss fur lhre F1345 zu ermit-
T |:| teln, kontrollieren Sie, ob sich die Bezeichnung ,,2.0"
X(— ®) ! rechts Uber den Anschlussklemmen befindet, siehe
—1_ P Abbildung.

F1345 2.0/ F1355

Anschlussklemme X1 in ELK 26 wird mit den Anschluss-
klemmen X5, X7 und X8 an der Eingangsplatine AA101
in der Warmepumpe verbunden, siehe Abbildung.

€5 COMED)

|l1234567809|[]1234567809 1234123
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0000000 000000000 (3 ’QOOQ ©ee
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NIBE ELK 26 | DE 31



OHNE THERMOSTAT, ZWEI AKTIVE
ELEKTRISCHE LEISTUNGSSTUFEN

Elektroheizpatronenstufe mit 26 kW aktiv

/
1/ 2|3|4|5|6 I%Z 34
O
Warmepumpe
ELK 26
I o L) ) ] ]
L1L2L3PELNPE1234
| o OOOO0an

MIT THERMOSTAT, ZWEI AKTIVE
ELEKTRISCHE LEISTUNGSSTUFEN

Elektroheizpatronenstufe mit 26 kW aktiv

Elektroheizpatronenstufe mit 15 kW im Reservebetrieb
aktiv.

I/
1/ 2(3|4|5|6 %}Z 3|4 12 |3
I o | JIGJIL] L]
Wéarmepumpe
ELK 26
| o ] (]
L1L2L3PELNPE1234
I | I | o

F1345

Anschlussklemme X1 in ELK 26 wird mit den Anschluss-
klemmen X2-X4 in der Warmepumpe verbunden, siehe
Abbildung.

OHNE THERMOSTAT, ZWEI AKTIVE
ELEKTRISCHE LEISTUNGSSTUFEN

Elektroheizpatronenstufe mit 26 kW aktiv

F1345

ELK 26

] ] ) [
] |

MIT THERMOSTAT, ZWEI AKTIVE
ELEKTRISCHE LEISTUNGSSTUFEN

Elektroheizpatronenstufe mit 26 kW aktiv

Elektroheizpatronenstufe mit 15 kW im Reservebetrieb
aktiv.
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SMO 20 UND SMO 40

Anschlussklemme X1 in ELK 26 wird mit den Anschluss-
klemmen X1 und AA7-X2 im Steuermodul verbunden,
siehe Abbildung.

OHNE THERMOSTAT, ZWEI AKTIVE
ELEKTRISCHE LEISTUNGSSTUFEN

Elektroheizpatronenstufe mit 26 kW aktiv
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ELK 26
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MIT THERMOSTAT, ZWEI AKTIVE F1145, F1155, F1245, F1255, VWM 225,

ELEKTRISCHE LEISTUNGSSTUFEN VWM 310, VVM 320, VVM 325 UND VVM 500
Elektroheizpatronenstufe mit 26 kW aktiv Fir den Anschluss von ELK 26 an die o0.g. Produkte ist
Elektroheizpatronenstufe mit 15 kW im Reservebetrieb €N Zubehor erforderlich.
aktiv. Siehe Abschnitt "Allgemeines” auf Seite 28 fur erforder-
liches Zubehor fur lhre Klimaanlage.
Anschlussklemme X1 in ELK 26 wird mit Anschlussklem-

me X9 an der Zubehorkarte verbunden, siehe Abbildung.

by i
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Styrmodul
Tillbehorskort

ELK 26
ELK 26

] o L) ] ] —
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S1155, S1255, VVM S320, VVM S325

Fur den Anschluss von ELK 26 an die o0.g. Produkte ist
ein Zubehor erforderlich.

Siehe Abschnitt "Allgemeines” auf Seite 28 fur erforder-
liches Zubehor fur lhre Klimaanlage.

Anschlussklemme X1 in ELK 26 wird mit Anschlussklem-
me X9 an der Zubehorkarte verbunden, siehe Abbildung.
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Programmeinstellungen

Die Programmeinstellung von ELK 26 kann per Startas-
sistent oder direkt im Menusystem der kompatiblen
Warmepumpe/der Inneneinheit vorgenommen werden.

ACHTUNG!

Siehe auch Installateurhandbuch flr das Pro-
dukt, mit dem ELK 26 verbunden werden soll.

Der Startassistent erscheint bei der ersten Inbetriebnah-
me nach der Installation. Er kann aber auch bei der S-
Serie GUber Menu 7.7 und bei der F-Serie Uber Menu 5.7
aufgerufen werden.

MENUSYSTEM
S-SERIE
SMO S40, S1155, S1255, VWM S320

Informationen zu den Mendueinstellungen fur die oben
aufgefthrten Produkte sind im Handbuch fir AXC 40
oder im Handbuch zum Hauptprodukt enthalten.
Menti 7.2.1 — Zubehor hinzufiigen/entfernen

Hier flUgen Sie Zubehor hinzu oder entfernen es.
Wabhlen Sie , Stufenger. ZH".

Menti 7.2.6 — Stufengeregelte Zusatzheizung (AXC)
Hier konnen Sie z.B. folgende Einstellungen vornehmen:

¢ | egen Sie fest, wann die Zusatzheizung starten soll.

e Stellen Sie die maximale Anzahl zulassiger Zusatzhei-
zungsstufen ein.

¢ \Wenn eine binare Schaltung verwendet werden soll.

ACHTUNG!
¥

. Start Zusatzheizung” in den Menus 7.2.6
(externe stufengeregelte Zusatzheizung) und
7.1.10.3 (Gradminuteneinstellungen interne
Zusatzheizung) ist werkseitig auf 400 GM vor-
eingestellt. Werden beide Zusatzheizungsoptio-
nen genutzt und weitere Stufen gewulnscht,
muss in einem der Menus die Startdifferenz
geandert werden.

Ment 7.5.3 — Zwangssteuerung

Zwangssteuerung fur die verschiedenen Komponenten
des Hauptprodukts sowie fur eventuell angeschlossenes
Zubehor.

e EB1-AAB-K4: Aktivierung der Umwalzpumpe (GP10).
e EB1-AAB-K1: Aktivierung der Zusatzheizungsstufe 1.
e EB1-AAB-K2: Aktivierung der Zusatzheizungsstufe 2.
e EB1-AAB-K3: Aktivierung der Zusatzheizungsstufe 3.

NIBE ELK 26 | DE

e Einstellung von 0-10 V stufenlose Zwangssteuerung.

Siehe Abschnitt "Allgemeines” auf Seite 28 fur erforder-
liches Zubehor fur lhr Produkt.

F-SERIE
F1345, F1355, SMO 20 und SMO 40

Ment 4.9.3-Gradminuteneinstellung

Hier legen Sie fest, wann die Zusatzheizung starten soll
und welche Gradminutenanzahl zwischen den Stufen
liegen soll.

Menti 5.1.12 - ZH

ZH im Speicher

Einstellbereich: ein/aus

Werkseinstellung Sicherung: aus

max. Stufe

Einstellbereich (binare Schaltung deaktiviert): 0 — 3
Einstellbereich (binare Schaltung aktiviert): 0 — 7
Werkseinstellung: 3

Sicherungsgrole

Einstellbereich: 1 - 400 A

Werkseinstellung: 16 A

Umwandlungsverhaltnis

Einstellbereich: 300 - 2500

Werkseinstellung: 300

Hier legen Sie fest, ob sich eine stufengeregelte Zusatz-
heizung vor oder hinter dem Umschaltventil fur die
Brauchwasserbereitung (QN10) befindet. Ein Beispiel
fur eine stufengeregelte Zusatzheizung ist ein externer
Elektroheizkessel.

Sie konnen die maximale Anzahl zulassiger Zusatzhei-
zungsstufen und eine lineare oder binare Schaltung

einstellen. Wenn eine binare Schaltung deaktiviert (aus)
ist, gelten die Einstellungen fur eine lineare Schaltung.

Ist ein Zubehor fur Brauchwasser vorhanden und als
Position fur die Zusatzheizung ,,nach QN10" ausgewahlt
und daruber hinaus die Zusatzheizung im Speicher aus-
gewabhlt, wird die Stufenanzahl auf 2 (linear) oder 3 (bi-
nar) begrenzt. Ausgang AA7-X2:6 wird in diesem Modus
fr eine Zusatzheizung im Brauchwasserspeicher reser-
viert.

Sie konnen auch die SicherungsgrolRe einstellen.

RIS /
-O- TIP!

= Eine Funktionsbeschreibung entnehmen Sie
der Installationsanleitung fur das Zubehor.

Ment 5.2 - Systemeinst.

Aktivierung/Deaktivierung von Zubehor.

35



Wahlen Sie: "stufengereg. ZH".

Ment 5.3.6 - stufengereg. ZH
Hier konnen Sie z.B. folgende Einstellungen vornehmen:

e | egen Sie fest, wann die Zusatzheizung starten soll.

e Stellen Sie die maximale Anzahl zulassiger Zusatzhei-
zungsstufen ein.

¢ \Wenn eine binare Schaltung verwendet werden soll.

g ACHTUNG!

»Start Zusatzheizung” in den Mentus 5.3.6
(externe stufengeregelte Zusatzheizung) und
4.9.3 (Gradminuteneinstellungen interne Zusatz-
heizung) ist werkseitig auf 400 GM voreinge-
stellt. Werden beide Zusatzheizungsoptionen
genutzt und weitere Stufen gewulnscht, muss
in einem der Menus die Startdifferenz geandert
werden.

Ment 5.6 - Zwangssteuerung

Zwangssteuerung der verschiedenen Komponenten in
der Warmepumpe und der einzelnen Zubehoreinheiten,
die eventuell angeschlossen sind.

e EB1-AAB-K1: Aktivierung der Zusatzheizungsstufe 1.
e EB1-AAB-K2: Aktivierung der Zusatzheizungsstufe 2.
e EB1-AAB-K3: Aktivierung der Zusatzheizungsstufe 3.
e EB1-AAL-K4: Aktivierung der Umwalzpumpe (GP10).

ACHTUNG!

Eine lineare Schaltung von ELK 26 wird emp-
fohlen.

F1145, F1165, F1245, F1255, VWM 225, VWM 310,
VWM 320, VVM 325 und VVM 500

Informationen zu den Menueinstellungen fur die o.g.
Produkte entnehmen Sie den Handbuchern fur AXC 40,
DEH 310 und DEH 500.
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Ment 5.2 - Systemeinst.
Aktivierung/Deaktivierung von Zubehor.
Wahlen Sie: "stufengereg. ZH".

Mendu 5.3.6 - stufengereg. ZH
Hier konnen Sie z.B. folgende Einstellungen vornehmen:

e [ egen Sie fest, wann die Zusatzheizung starten soll.

e Stellen Sie die maximale Anzahl zulassiger Zusatzhei-
zungsstufen ein.

¢ \Wenn eine binare Schaltung verwendet werden soll.

&

ACHTUNG!

. Start Zusatzheizung” in den Mentus 5.3.6
(externe stufengeregelte Zusatzheizung) und
4.9.3 (Gradminuteneinstellungen interne Zusatz-
heizung) ist werkseitig auf 400 GM voreinge-
stellt. Werden beide Zusatzheizungsoptionen
genutzt und weitere Stufen gewlnscht, muss
in einem der MenUs die Startdifferenz geandert
werden.

Mendi 5.6 - Zwangssteuerung

Zwangssteuerung der verschiedenen Komponenten in
der Warmepumpe und der einzelnen Zubehoreinheiten,
die eventuell angeschlossen sind.

e EB1-AAL-K1: Aktivierung der Zusatzheizungsstufe 1.
e EB1-AAB-K2: Aktivierung der Zusatzheizungsstufe 2.
e EB1-AAB-K3: Aktivierung der Zusatzheizungsstufe 3.
e EB1-AABL-K4: Aktivierung der Umwalzpumpe (GP10).

Siehe Abschnitt "Allgemeines” auf Seite 28 fur erforder-
liches Zubehor fur lhr Produkt.
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Technische Daten

MARE
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TECHNISCHE DATEN

ELK 26

Elektrische Daten

Nennspannung V 400V 3N ~ 50 Hz
Heizpatronenleistung kW 26
Absicherung Elektroheizpatrone A 40
Schutzklasse P44
Heizkreis

Max. zulassiger Druck im Kessel MPa/Bar) 0,717

Min. Volumenstrom I/h 1200

Max. Volumenstrom I/h 3500

Max. Vorlauftemperatur °C 85

Max. Rucklauftemperatur °C 68
Abmessungen und Gewicht

Breite mm 245

Tiefe mm 140

Hohe mm 565
Gewicht kg 15
Volumen | 4,5
Sonstiges

Material Heizpatrone SIS 2348 EN 1.4404
Material Rohr SIS 2348 EN 1.4404
Stoffe gemafd Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 33 (Reach) Blei in Messingbauteilen
Art.nr. ] 067 074
ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG

Hersteller NIBE

Modell ELK 26

Effizienzklasse Raumerwarmung D

Nennheizleistung (Pdesignh) kW 26

Jahresenergieverbrauch Raumerwarmung kWh 58 674

Mittlerer Saisonwirkungsgrad Raumerwarmung % 36,9

Schallleistungspegel Lyya im Innenbereich dB 35

Modell ELK 26

Kondensierender Heizkessel [ 42 X Nein

Niedrigtemperatur-Heizkessel D Ja g Nein

Heizkessel vom Typ B11 |:| Ja x Nein

Elektroheizkessel D Ja g Nein

Heizkessel mit integrierter Brauchwarmwasserbereitung |:| Ja m Nein

lAbgegebene Nennheizleistung Prated 26 kW Mittlerer Saisonwirkungsgrad fir Raumerwar- Ns %

mung

36,9 ‘

Fur Heizkessel fir die zentrale Raumerwarmung und Heizkessel mit integrierter
Brauchwarmwasserbereitung: Nutzbar gemachte abgegebene Warme

Fur Heizkessel fur die zentrale Raumerwarmung und Heizkessel mit integrierter

Brauchwarmwasserbereitung: Nutzwirkungsgrad

Bei abgegebener Nennheizleistung und Py 26 kW Bei abgegebener Nennheizleistung und N4 40 %

Hochtemperaturbetrieb Hochtemperaturbetrieb

Bei 30% der abgegebenen Nennheizleistung und Py kW Bei 30% der abgegebenen Nennheizleistung und N %

Niedrigtemperaturbetrieb Niedrigtemperaturbetrieb

Stromverbrauch Zusatzheizung Sonstige Posten

Bei Volllast elmax kW Warmhalteverlust Pstoy 0,2 kW

Bei Teillast elmin kW Energieverbrauch des Zindbrenners Pign kW

Standby-Modus Psg 0,01 kW Jahresenergieverbrauch Qpe 58 674 kWh
Schallleistungspegel, Innenbereich Lwa 35 dB

Fur Heizkessel mit integrierter Brauchwarmwasserbereitung

Deklariertes Verbrauchsprofil Brauchwasserberei- Energieeffizienz Brauchwasserbereitung Nwh %

tung

[Taglicher Energieverbrauch Qelec kWh Tagesbrennstoffverbrauch Qfyel kWh

Jahresenergieverbrauch AEC kWh Jahresbrennstoffverbrauch AFC GJ

38
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SCHALTPLAN
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Suomeksi

Tarkeaa
TURVALLISUUSTIEDOT

Tassa kasikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimen-
piteita, jotka tulisi teettéa ammattilaisella.

Kasikirja tulee jattaa asiakkaalle.

Tata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilot, joiden fyysiset, aistivarai-
set tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai
joilla el ole riittavasti kokemusta tai tietoa,
jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen
turvallinen kaytto ja he ymmartavat laitteen
kayttoon liittyvat vaaratekijat. Ala anna
lasten leikkia laitteella. Lapset eivat saa
puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta.

Pidatamme oikeudet rakennemuutoksiin.
ONIBE 2020.

SYMBOLIT
HUOM!

Tama symboli merkitsee ihmista tai konetta
uhkaavaa vaaraa.

MUISTA!

Tama symboli osoittaa tarkean tiedon, joka pi-
taa ottaa huomioon laitteistoa asennettaessa
tai huollettaessa.

(S I
Q VIHJE!

Tama symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa
tuotteen kasittelya.

40

MERKINTA

CE CE-merkinta on pakollinen useimmille EU:n alu-

eella myytaville tuotteille valmistusajankohdasta
riippumatta.

IP44 Sahkoteknisten laitteiden koteloinnin luokittelu.

A\

&&y Lue asennusohje.

lhmista tai konetta uhkaava vaaraa.

SARJANUMERO

Valmistenumero on tyyppikilvessa ELK 26:n sivulla.

MUISTA!

Tarvitset tuotteen sarjanumeron (14 numeroi-
nen) huolto- ja tukiyhteydenotoissa.

Anna tuotteen asentaneen asentajan tai jatease-
man huolehtia pakkauksen havittamisesta.

KIERRATYS
Kun tuote poistetaan kaytosta, sita ei saa havit-
taa tavallisen talousjatteen mukana. Se tulee

toimittaa jateasemalle tai jalleenmyyjalle, joka

tarjoaa tamantyyppisen palvelun.

Tuotteen asianmukaisen havittamisen laiminlyonti aiheut-
taa kayttajalle voimassa olevan lainsaadannon mukaiset
hallinnolliset seuraamukset.

NIBE ELK 26 | FI



Yleista

ELK 26 on sahkdkasetti, jota voidaan kayttaa NIBE-lam-
mitysjarjestelman lammitystehon taydennyksena. Kun
lammadntarve on suurempi kuin lammitysjarjestelman m
kapasiteetti, sahkokasetti kytketaan automaattisesti. h
Sahkolaitteisto on sovitettu lammitysjarjestelman toimin-
taan.

Ruostumattomat vastukset ja putki on valmistettu ha-
ponkestavasta teraksesta (SIS 2333), jonka ansiosta laite
on erittain pitkaikainen.

ELK 26:ssa on ylikuumenemissuoja seka kontaktorit te-

hon ohjaamiseen.

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET # %

Liitantatapa riippuu siitad, mihin tuotteeseen ELK 26 liite- kf&
taan. =

Nama tuotteet voidaan kytkea suoraan ELK 26:een:

e F1345 e SMO 20 0
e F1355 e SMO 40 ‘
Nama tuotteet vaativat lisavarusteen AXC 40: i
S-sarja

e S1155 * VWM S320

e 51255

e SMO S40

F-sarja

e F1145 ° VWM 225

e F1155 * VWM 320

e F1245

e F1255

VVM 310 vaatii lisdvarusteen DEH 310.
VVM 500 vaatii lisavarusteen DEH 500.
SISALTO

1 kpl Sahkokasetti

ASENNUS

Sahkokasetti asennetaan pystyasentoon (katso kuva ylla).

Jata sahkovastuksen eteen 800 mm vapaata tilaa huoltoa
varten. Jos tama ei ole mahdollista, tulee kayttaa irrotet-
tavia liittimia.

NIBE ELK 26 | FI
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KOMPONENTTIEN SIJAINTI

@@@l \@@@L

UB2

Komponenttiluettelo
EB1

FC1

FQ10

X1

X2

QA1

QA2

QA3
QA41
BT30

XL1

XL2

UB1, UB2
QMeo
PZ1

Merkinnat standardin EN 81346-2 mukaan.

Sahkovastus
Automaattivaroke
Lampaotilarajoitin

Liitinrima, virransyotto
Liitinrima

Kontaktori 4,0 kW (-K1)
Kontaktori 7,0 kW (-K2)
Kontaktori 15,0 kW (-K3)
Kontaktori, ylikuumenemissuoja (-K4)
Varatilatermostaatti
Liitanta, menojohto, G 32
Liitanta, paluujohto, G 32
Kaapelilapivienti
[Imanpoisto

Datakilpi / Sarjanumerokilpi



Putkiliitanta

YLEISTA

Putkiasennukset on tehtava voimassa olevien maarays-
ten mukaisesti.

Jarjestelmaan on asennettava kiertovesipumppu, joka
varmistaa virtauksen sahkokattilan yli. Jos lammitysjar-
jestelman venttiilit voivat katkaista kierron kokonaan,
jarjestelmaan on asennettava ohivirtausventtiili, jotta
virtaus sahkokasetin lapi ei katkea. Suljettu jarjestelma
on varustettava hyvaksytylla varoventtiililla ja paisunta-
sailiolla.

MUISTA!

Katso myods lampopumpun/sisayksikon asen-
nusohje.

HUOM!

Putkisto on huuhdeltava ennen sahkokasetin
asennusta epapuhtauksien aiheuttamien vahin-
kojen valttamiseksi.

TYHJENNYS

Jarjestelma on helpoin tyhjentaa asentamalla tyhjennys-
venttiili putkiston alimpaan pisteeseen. ELK 26:n jaljelle
jaanyt vesi tyhjennetaan paluuliitannan (XL2) kautta,
katso "Komponenttien sijainti" sivulla 42. Jos jarjestelma
tyhjennetaan tavallisesti ELK 26:n paluuliitannan kautta,
sithen kannattaa asentaa tyhjennysventtiili.

HUOM!

Putkisto on huuhdeltava ennen sahkokasetin
asennusta epapuhtauksien aiheuttamien vahin-
kojen valttamiseksi.

PAINEHAVIOKAYRA ELK 26

Painehavio

(kPa)
6

i /
, ~

1 //
//
o 0102 03 04 05 06 07 08 09

1'Q/irt]aL]s

1e\
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JARJESTELMAPERIAATE

HUOM!

Tama on periaatekaavio. Laitteisto on suunni-

teltava voimassa olevien asetusten mukaisesti.

SYMBOLIAVAIN

Symbo-

p Merkitys

Sulkuventtiili

Takaiskuventtiili

Kiertovesipumppu

Kalvopaisuntasailio

Painemittari

Lampdtila-anturi

Saatoventtiili

o Lampopumppu

Patterijarjestelma

Merkinnat standardin EN 81346-2 mukaan.

PERIAATEKAAVIO
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Sahkoasennukset

HUOM!

Sahkoasennukset saa tehda vain valtuutettu
sahkoasentaja.

Sahkoasennukset ja johtimien veto on tehtava
voimassa olevien maaraysten mukaisesti.
Lammitysjarjestelman pitaa olla jannitteeton
ELK 26:n asennuksen aikana.

ELK 26 kytketaan liitinrimaan X1 kaikkinapaisella turva-
kytkimella, jonka kosketinvali on vahintaan 3 mm.

ELK 26 sisaltaa lampatilarajoittimen seka kontaktorit
kolmen tehoportaan, 4, 7 ja 10 kW, ohjaamiseen.

Kytkentakaavio on taman asennusohjeen lopussa.

SAHKOKYTKENTAVERSIOT F1345

F1345:n sahkaliitannat riippuvat lampopumpun valmis-
tusajankohdasta. Nahdaksesi oman F1345-lampopump-
pusi litannat tarkasta onko liittimien ylapuolella oikealla
puolella kuvan mukainen merkinta "2.0".

F1345 2.0 /F1355

Liitin X1 ELK 26:ssa kytketaan lampopumpun tulokortin
AA101 liittimiin X5, X7 ja X8 kuvan mukaisesti.

|l1234567809||]1234567809 123

|alll|_a] <) 4

) 271 7 7 7 0 o | (B B [alall
©00000e0ee ‘QQQQ ©ee

=
©000000OO) (3

AE
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ILMAN TERMOSTAATTIA, KAKSI AKTIIVISTA
SAHKOPORRASTA

26 kW sahkovastusporras aktiivinen.
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Lampdpumppu
ELK 26
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I | 0 o
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TERMOSTAATILLA, KAKST AKTIIVISTA
SAHKOPORRASTA

26 kW sahkovastusporras aktiivinen.

15 kW sahkovastusporras aktiivinen varatilassa.

I/
1 2|3]|4|5|6 1234 1213

K[ | (Al

Lampopumppu
ELK 26
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F1345

Liitin X1 ELK 26:ssa kytketaan lampopumpun liittimiin

X2-X4 kuvan mukaisesti.

ILMAN TERMOSTAATTIA, KAKSI AKTIIVISTA

SAHKOPORRASTA

26 kW sahkovastusporras aktiivinen.

F1345

ELK 26

[ ] ) U
[

TERMOSTAATILLA, KAKST AKTIIVISTA
SAHKOPORRASTA

26 kW sahkovastusporras aktiivinen.

15 kW sahkovastusporras aktiivinen varatilassa.

F1345

ELK 26

) ) o} [
o

NIBE ELK 26 | FI

SMO S40

AA100-X4 oo AAI00-X8 e
1 1
| |
AAlOO—X3 N|IN|N|[N|N|N|N

L ”il

Ohjausyksikko
ELK 26

0 (LML)

L1L2L3PELNPE1 2(3|4

o L

SMO 20 JA SMO 40

Liitin X1 ELK 26:ssa kytketaan ohjausyksikon liittimiin
X1 ja AA7-X2 kuvan mukaisesti.
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ILMAN TERMOSTAATTIA, KAKSI AKTIIVISTA
SAHKOPORRASTA

26 kW sahkovastusporras aktiivinen.

Styrmodul

ELK 26
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TERMOSTAATILLA, KAKSI AKTIIVISTA
SAHKOPORRASTA

26 kW sahkovastusporras aktiivinen.

15 kW sahkovastusporras aktiivinen varatilassa.

Styrmodul

] o ) ) ]
]| j{]

S11565, S1255, VVM S320, VVM S325

ELK 26:n kytkentaan ylla mainittuihin tuotteisiin vaaditaan
lisavaruste.

ELK 26

Katso luvusta "Yleista" sivulla 41 lammitysjarjestelmaan
tarvittavat lisavarusteet.

Liitin X1 ELK 26:ssa kytketaan lisavarustekortin liittimeen
X9 kuvan mukaisesti.

O

(AA5-x1o) t|(AA5-X9 )

0

Tillbehorskort

ELK 26

[ | ]

O0an
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F1145, F1155, F1245, F1255, VVM 225,

VVM 310, VWM 320, VVM 325 JA VVM 500
ELK 26:n kytkentaan ylla mainittuihin tuotteisiin vaaditaan
lisavaruste.

Katso luvusta "Yleista" sivulla 41 lammitysjarjestelmaan
tarvittavat lisavarusteet.

Liitin X1 ELK 26:ssa kytketaan lisavarustekortin littimeen
X9 kuvan mukaisesti.

O ) o) ) ) o
(Aa5-x10)|n || (AA5-X9 ) 2|3 4|5 6|78
n{ni WOmnomoo

Tillbehorskort

ELK 26
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Ohjelman asetukset

ELK 26:n ohjelma-asetukset voidaan tehda aloitusoppaan
kautta tai suoraan yhteensopivan lampopumpun/sisayk-
sikon valikkojarjestelmassa.

MUISTA!
Katso myds ELK 26:een liitettavan tuotteen

asennusohje.

Aloitusopas naytetaan ensimmaisen kaynnistyksen yh-
teydessa asennuksen jalkeen. S-sarjassa se [0ytyy myos
valikosta 7.7 ja F-sarjassa se |0ytyy myds valikosta 5.7.

VALIKKOJARJESTELMA
S-SARJA

SMO §40, S1155, S1255, VVM S320

Ylla mainittujen tuotteiden valikkoasetukset on selostettu
AXC 40:n ja paatuotteen kayttoohjeissa.

Valikko 7.2.1 - Lisaéa/poista lisavaruste
Tassa lisaat tai poistat lisavarusteen.

Valitse "Porrasohjattu lisalammaonlahde”.

Valikko 7.2.6 - Porrasohjattu lisdlammaénlahde (AXC)
Taalla voit tehda seuraavat asetukset:
e Valitse milloin lisalammonlahteen tulee kaynnistya.

e Aseta sallittujen lisalampoportaiden maksimimaara.

e Jos binaarista porrastusta halutaan kayttaa.

MUISTA!

"Kaynnista lisalampd" valikoissa 7.2.6 (ulkoinen
porrasohjattu lisalammonlahde) ja 7.1.10.3
(asteminuuttiasetukset sisainen lisalamlmmonlah-
de) on tehdasasetettu arvoon 400AM. Jos
molempia lisalampomahdollisuuksia kaytetaan
ja halutaan kayttaa useampia portaita, kaynnis-
tysero pitaa muuttaa valikoissa.

Valikko 7.5.3 - Pakko-ohjaus

Paatuotteen komponenttien ja mahdollisten liitettyjen
lisavarusteiden pakko-ohjaus.

e EB1-AAL-K4: Kiertovesipumpun aktivointi (GP10).
e EB1-AAL-K1: Lisalampoportaan 1 aktivointi.
e EB1-AAB-K2: Lisalampoportaan 2 aktivointi.
e EB1-AAL-K3: Lisalampoportaan 3 aktivointi.
e 0-10 V portaattoman pakko-ohjauksen asetukset.

Katso luvusta "Yleista" sivulla 41 tuotetta varten tarvitta-
vat lisavarusteet.
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F-SARJA
F1345, F1355, SMO 20 ja SMO 40

Valikko 4.9.3 - asteminuuttiasetukset
Tassa valitset milloin lisalammonlahteen tulee kaynnistya
ja portaitten valiset asteminuutit.

Valikko 5.1.12 - lisédlampod
lisa sailiéssa
Saatoalue: paalle/pois
Tehdasasetus varoke: pois
maks. porras
Saatodalue (bindarinen porrastus deaktivoitu): 0 — 3
Saatoalue (binaarinen porrastus aktivoitu): 0 — 7
Tehdasasetus: 3
varokekoko
Saatoalue: 1-400 A
Tehdasasetus: 16 A
virtamuuntajien muuntosuhde
Saatoalue: 300 - 2500
Tehdasasetus: 300

Tassa valitaan onko porrasohjattu lisalammonlahde en-
nen vai jalkeen kayttovesilatauksen vaihtoventtiilia
(QN10). Porrasohjattu lisalammonlahde on esim. ulkoi-
nen sahkokattila.

Voit asettaa lisdlampoportaiden maksimimaaran seka li-
neaarisen tai binaarisen porrastuksen. Kun binaarinen
porrastus on deaktivoitu (pois), asetukset koskevat line-
aarista porrastusta.

Jos kayttovesilisavaruste on asennettu, lisalammonlah-
teen sijaintion "QN10 jalkeen” ja sailion lisalammonlah-
de on valittu, portaiden lukumaara rajoitetaan 2 lineaari-
seen tai 3 binaariseen. Lahto AA7-X2:6 varataan tassa
tilassa varaajasailion sahkovastukselle.

Voit myos asettaa varokekoon.

2 |
0)- VIHJE!

= Katso toiminnan kuvaus lisatarvikkeen asennus-
kasikirjasta.

Valikko 5.2 - jarjestelmaasetukset
Lisavarusteiden aktivointi/deaktivointi.

Valitse: "porrasohjattu lisalampo".

Valikko 5.3.6 - porrasohjattu lisalampo
Taalla voit tehda seuraavat asetukset:

e Valitse milloin lisalammonlahteen tulee kaynnistya.
e Aseta sallittujen lisalampoportaiden maksimimaara.

e Jos binaarista porrastusta halutaan kayttaa.
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MUISTA!

"kaynnista lisalammaonlahde" valikoissa 5.3.6
(ulkoinen porrasohjattu lisalammonléhde) ja
4.9.3 (asteminuuttiasetukset sisainen lisalam-
monlahde) on tehdasasetettu arvoon 400AM.
Jos molempia lisalampomahdollisuuksia kayte-
taan ja halutaan kayttaa useampia portaita,
kaynnistysero pitaa muuttaa valikoissa.

Valikko 5.6 - pakko-ohjaus

Lampopumpun komponenttien ja mahdollisten kytketty-
jen lisavarusteiden pakko-ohjaus.

e EB1-AAL-K1: Lisalampoportaan 1 aktivointi.
e EB1-AAB-K2: Lisalampoportaan 2 aktivointi.
e EB1-AABL-K3: Lisalampoportaan 3 aktivointi.
e EB1-AABL-K4: Kiertovesipumpun aktivointi (GP10).

MUISTA!

ELK 26:n lineaarista nousua suositellaan.

F1145, F11565, F1245, F1255, VWM 225, VWM 310,
VWM 320, VWM 325 ja VVM 500

Ylla mainittujen tuotteiden valikkoasetukset on selostettu
mallien AXC 40, DEH 310 ja DEH 500 kayttoohjeissa.

Valikko 5.2 - jarjestelméaasetukset

Lisavarusteiden aktivointi/deaktivointi.
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Valitse: "porrasohjattu lisalampo".

Valikko 5.3.6 - porrasohjattu lisalampo
Taalla voit tehda seuraavat asetukset:
e Valitse milloin lisalammonlahteen tulee kaynnistya.

e Aseta sallittujen lisalampoportaiden maksimimaara.

e Jos binaarista porrastusta halutaan kayttaa.

MUISTA!

"kaynnista lisalammaonlahde" valikoissa 5.3.6
(ulkoinen porrasohjattu lisalammonléhde) ja
4.9.3 (asteminuuttiasetukset sisainen lisalam-
monlahde) on tehdasasetettu arvoon 400AM.
Jos molempia lisalampomahdollisuuksia kayte-
taan ja halutaan kayttaa useampia portaita,
kaynnistysero pitaa muuttaa valikoissa.

Valikko 5.6 - pakko-ohjaus

Lampopumpun komponenttien ja mahdollisten kytketty-
jen lisavarusteiden pakko-ohjaus.

e EB1-AAL-K1: Lisalampoportaan 1 aktivointi.
e EB1-AAL-K2: Lisalampodportaan 2 aktivointi.
e EB1-AAL-K3: Lisalampodportaan 3 aktivointi.
e EB1-AABL-K4: Kiertovesipumpun aktivointi (GP10).

Katso luvusta "Yleista" sivulla 41 tuotetta varten tarvitta-
vat lisdvarusteet.
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Tekniset tiedot

MITAT
Kaikki mitat ovat millimetreina.
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TEKNISET TIEDOT

ELK 26

Sahkotiedot

Nimellisjannite V 400V 3N ~ 50 Hz
Teho, sahkovastus kW 26
Varoke, sahkovastus A 40
Kotelointiluokka P44
Lamminvesipiiri

Kattilan suurin sallittu paine MPa/bar 0,717
Minimivirtaus I/h 1200

Suurin virtaama I/h 3500

Suurin menoveden lampatila °C 85

Suurin paluulampdétila °C 68

Mitat ja painot

Leveys mm 245

Syvyys mm 140
Korkeus mm 565

Paino kg 15
Tilavuus litraa 4,5

Muut

Materiaali, sdhkovastus SIS 2348 EN 1.4404
Materiaali, putki SIS 2348 EN 1.4404
Aihe asetuksen (EG) mukaan, nro 1907/2006, artikkeli 33 (Reach) Lyijya messinkiosissa
Tuotenumero ’ 067 074
ENERGIAMERKINTA

Valmistaja NIBE

Malli ELK 26

Huonelammityksen tehokkuusluokka D

Nimellinen lammitysteho (Pdesignh) kW 26

Vuotuinen huonelammityksen energiankulutus kWh 58 674

Huonelammityksen kausikeskihyotysuhde % 36,9

Aéanitehotaso Ly, sisélla dB 35

Malli ELK 26

Kondensoiva kattila D Kylla m Ei

Matalalampatilakattila D Kylla g Ei

Kattila tyyppia B11 |:| Kylla m Ei

Sahkolampokattila Oxye X e

Kattila sisaanrakennetulla kayttovesilammityksella |:| Kylla m Ei

Nimellinen antolammitysteho ‘ Prated 26 ‘ kW Huonelammityksen kausikeskihydtysuhde. ‘ Ns | 36,9 %

Kattiloille keskuslammityksella ja kattiloille sisdénrakennetu
tyksella: Hyodynnetty luovutettu lampo

a kayttovesilammi-

Kattiloille keskuslammitykselld ja kattiloille sisdanrakennetulla kayttovesilammi-

tyksella: nettohyotysuhde

50

Nimelliselld antolammitysteholla ja korkealampoti- Py 26 kW Nimellisella antolammitysteholla ja korkealampo- N4 40 %

lakdytossa tilakdytossa

30 %:lla nimellisesta antolammitystehosta ja ma- Py kW 30 %:lla nimellisesta antolammitystehosta ja N %

talalampotilakaytossa matalalampotilakaytossa

Lisalammonlahteen séahkonkulutus Muut tiedot

[Taydella kuormalla elmax kW Lampimanapitohavio Pstoy 0,2 kW

Osakuormituksella elmin kW Polttimen energiankulutus Pign kW
almiustila Psg 0,01 kW Vuotuinen energiankulutus Que 58 674 kWh

Aanen tehotaso, sisalla Lwa 35 dB

Kattiloille sisaanrakennetulla kdyttovesilammityksella

lImoitettu laskuprofiili kayttoveden lammityksessa Kayttovesilammityksen energiatehokkuus Nwh %

Paivittainen energiankulutus Qglec kWh Paivittainen polttoaineenkulutus Qfgel kWh
uotuinen energiankulutus AEC kWh Vuotuinen polttoaineenkulutus AFC GJ
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Kontaktinformation

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schorfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at

knv.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi

nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd

3C Broom Business Park,

Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200
info@nibe.co.uk

nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z 0.0.

Al. Jana Pawla Il 57, 15-703 Bialystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

SWITZERLAND

NIBE Warmetechnik c/o ait Schweiz
AG

Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch

nibe.ch

CZECH REPUBLIC

Druzstevni zavody Drazice - strojirna
S.r.0.

DraZice 69, 29471 Benatky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz

nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28

Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92

info@nibe.fr

nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Qosterhout
Tel: +31 (0168 47 77 22
info@nibenl.nl

nibenl.nl

RUSSIA

EVAN

bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06
kuzmin@evan.ru
nibe-evan.ru

DENMARK

Velund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk

volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (05141 7546 -0
info@nibe.de

nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 2317 05 20
post@abkgviller.no

nibe.no

SWEDEN

NIBE Energy Systems

Box 14

Hannabadsvagen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se

nibe.se


www.volundvt.dk
www.nibe.cz
www.knv.at
www.nibe.de
www.nibe.fr
www.nibe.fi
www.nibe.no
www.nibenl.nl
www.nibe.co.uk
https://www.nibe.se
http://www.nibe-evan.ru
www.biawar.com.pl
www.nibe.ch

NIBE Energy Systems
Hannabadsvagen 5
Box 14

SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se

nibe.eu

This manual is a publication from NIBE Energy Systems. All product illustrations, facts and
specifications are based on current information at the time of the publication’s approval.
NIBE Energy Systems makes reservations for any factual or printing errors in this manual.

©2020 NIBE ENERGY SYSTEMS
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